
 

CREG – Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 – www.creg.be  

 

(PRD)2667 
9 november 2023 

te weten 

Ontwerpbeslissing tot wijziging van de gedragscode 
van 20 oktober 2022 houdende de voorwaarden 
voor de aansluiting op en de toegang tot het 
transmissienet en houdende de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake 
de verstrekking van ondersteunende diensten en de 
toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, 
inclusief de procedures voor de toewijzing van 
capaciteit en congestiebeheer  



 

  2/3 

VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG is, met ingang vanaf 1 september 2022, bevoegd om een gedragscode vast te stellen bedoeld 
in artikel 11, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
De CREG heeft de eerste gedragscode vastgesteld per beslissing (B)2409 van 20 oktober 2022.  

De huidige ontworpen wijzigingen van de gedragscode zijn bedoeld om het procedureel kader voor de 
goedkeuring door de CREG van de voorstellen van Elia Transmission Belgium NV (hierna: Elia) van 
aansluitingen met flexibele toegang aan te passen en te vereenvoudigen gezien het vooralsnog 
ontbreken van een aangepast inhoudelijk regulatoir kader voor flexibele toegang, de grote stijging van 
dit aantal dossiers ingevolge de huidige congestieproblematiek op het transmissienet en de wens van 
de CREG om de realisatie van aansluitingen in het belang van de transmissienetgebruikers niet te 
vertragen.  

De CREG heeft in dat kader beslist om een openbare raadpleging te organiseren over haar 
ontwerpbeslissing (B)2667 terzake. De ontworpen wijzigingen van de gedragscode worden in bijlage 1 
van deze ontwerpbeslissing toegevoegd. Een geconsolideerde versie van de gedragscode zal samen 
met de publicatie van de (eind)beslissing op de website van de CREG worden bekend gemaakt. 

De CREG nodigt u uit om uw eventuele opmerkingen hierbij over te maken door deelname aan deze 
openbare raadpleging. De modaliteiten voor deelname aan de openbare raadpleging zijn aangegeven 
op de betrokken webpagina en in dit publiek raadplegingsdocument onder “Modaliteiten voor 
opmerkingen”.  

Deze aanpassing en vereenvoudiging van de goedkeuringsprocedure is slechts een eerste schakel in 
de ontwikkeling van een alomvattend inhoudelijk regulatoir kader van toepassing op flexibele toegang, 
waarop de CREG sedert enige tijd aanstuurt bij Elia en waarvoor Elia een openbare raadpleging 
organiseerde van 14 juli tot 18 september 2023 betreffende haar conceptnota over aansluitingen met 
flexibele toegang op het federaal transmissienet. In haar beslissing (B)658E/84 over de doelstellingen 
die Elia in 2024 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht, 
definieert de CREG een stimulans ter ondersteuning van het uitwerken van dit regulatoir kader in 
samenspraak met de netgebruikers en andere stakeholders.  

  

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 3 weken en loopt af op 01.12.2023 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.2667@creg.be    

 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Myriam Roobrouck en Sofie Van den Waeyenberg, +32 2 289 76 11, consult.2667@creg.be    

 

mailto:consult.2667@creg.be
mailto:consult.2667@creg.be
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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) stelt hierna wijzigingen van de 
gedragscode vast bedoeld in artikel 11, § 2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt. De CREG stelde de (eerste) gedragscode vast op 20 oktober 2022 bij 
beslissing (B)2409 van 20 oktober 2022 tot vaststelling van de gedragscode houdende de voorwaarden 
voor de aansluiting op en de toegang tot het transmissienet en houdende de methoden voor het 
berekenen of vastleggen van de voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en 
de toegang tot de grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van 
capaciteit en congestiebeheer, en tot goedkeuring in dat kader van het voorstel van Elia van 
aansluitingsprocedures op het transmissienet (hierna: de “gedragscode” of “de (eerste) gedragscode 
van 20 oktober 2022”). 

De ontworpen wijzigingen van de gedragscode zijn bedoeld om het procedureel kader voor de 
goedkeuring door de CREG van de voorstellen van Elia Transmission Belgium NV (hierna: Elia) van 
aansluitingen met flexibele toegang aan te passen en te vereenvoudigen gezien het vooralsnog 
ontbreken van een aangepast inhoudelijk regulatoir kader voor flexibele toegang, de grote stijging van 
dit aantal dossiers ingevolge de huidige congestieproblematiek op het transmissienet en de wens van 
de CREG om de realisatie van aansluitingen in het belang van de transmissienetgebruikers niet te 
vertragen. 

Deze wijzigingen van de goedkeuringsprocedure zijn slechts een eerste schakel in de ontwikkeling van 
een alomvattend inhoudelijk regulatoir kader van toepassing op flexibele toegang, waarop de CREG 
sedert enige tijd aanstuurt bij Elia en waarvoor Elia een openbare raadpleging organiseerde van 14 juli 
tot 18 september 2023 betreffende haar conceptnota over aansluitingen met flexibele toegang op het 
federaal transmissienet1. In haar beslissing (B)658E/84 over de doelstellingen die Elia in 2024 moet 
behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht, definieert de CREG 
een stimulans ter ondersteuning van het uitwerken van dit regulatoir kader in samenspraak met de 
netgebruikers en andere stakeholders2.  

De beslissing tot wijziging van de gedragscode wordt in bijlage van deze ontwerpbeslissing toegevoegd. 
Een geconsolideerde versie van de gedragscode zal samen met de publicatie van de (eind)beslissing 
op de website van de CREG worden bekend gemaakt. 

Deze ontwerpbeslissing werd genomen door het directiecomité van de CREG op 9 november 2023. 

  

 

1 https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20230714_public-consultation-on-the-design-note  
2 Beslissing (B)658E/84 van 12 oktober 2023 over de doelstellingen die nv Elia Transmission Belgium in 2024 moet behalen in 

het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie 
(nog niet gepubliceerd). 

https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20230714_public-consultation-on-the-design-note
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1. WETTELIJK KADER 

1. Bij arrest van het Europese Hof van Justitie van 3 december 2020 werd België o.m. veroordeeld 
tot een niet-conforme omzetting van de Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, onder andere wat betreft artikel 37, paragraaf 6, a) tot c), en 
paragraaf 9, van deze richtlijn. Dit brengt met zich mee dat een belangrijk aantal materies die met 
toepassing van artikel 11 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: “de elektriciteitswet”) geregeld worden in het technisch reglement 
vastgesteld door de Koning tot de exclusieve bevoegdheden van de CREG behoren. De elektriciteitswet 
werd in dit kader aangepast door middel van de wet van 21 juli 20213 die onder meer de bevoegdheid 
geeft aan de CREG, per 1 september 2022, om een gedragscode vast te stellen.4 Dit gebeurt in artikel 
11, § 2, van de elektriciteitswet dat inmiddels verder werd gewijzigd door de wet van 21 mei 20235. 

2. Artikel 11 van de elektriciteitswet bepaalt thans wat volgt: 

§ 1. De Koning stelt een technisch reglement op voor het beheer van het transmissienet. 

Na overleg met de netbeheerder en na advies van de commissie, bepaalt de Koning in het 
technisch reglement, bedoeld in het eerste lid, minstens: 

1° de technische veiligheidscriteria en technische voorschriften met de minimumeisen inzake 
het technische ontwerp, de bedrijfsvoering en de exploitatie van productie-installaties, de 
distributiesystemen, de apparatuur van direct aangesloten afnemers, de interconnector 
circuits en de directe lijnen, waaraan moet worden voldaan. Die technische voorschriften 
zijn objectief en niet-discriminerend. 

2° de operationele regels waaraan de netbeheerder onderworpen is bij zijn technisch beheer 
van de elektriciteitsstromen en bij de maatregelen die hij dient te treffen om het hoofd te 
bieden aan problemen van overbelasting, technische mankementen en defecten van 
productie-eenheden met uitzondering van de vaststelling van de methode en de 
voorwaarden bedoeld in de bepalingen 1° en 2° van paragraaf 2, tweede lid; 

3° in voorkomend geval, de prioriteit die in de mate van het mogelijke, rekening houdend 
met de noodzakelijke continuïteit van de voorziening, moet worden gegeven aan de 
productie-installaties die gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen, of aan 
eenheden van warmtekrachtkoppeling; 

4° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten; 

5°  ... 

6° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van 
andere elektriciteitsnetten waaraan het transmissienet is gekoppeld, teneinde een veilige en 
efficiënte exploitatie, een gecoördineerde ontwikkeling en de interoperabiliteit van het 

 

3 Wet van 21 juli 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot 
wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 
4 Het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 
elektriciteit en de toegang ertoe vindt bijgevolg sinds 1 september 2022 niet langer rechtsgrond in artikel 11, §1, van de 
elektriciteitswet in zoverre het de aan de CREG voorbehouden materies betreft bedoeld in artikel 11, §2, van de 
elektriciteitswet. 
5 Wet van 21 mei 2023 houdende diverse bepalingen inzake energie. Deze wet hief onder meer ook artikel 15, §1, eerste lid, 

dat de vereiste van voorafgaande goedkeuring door de CREG van de aansluitingsprocedures voorzag, op. Sinds de wet van 
21 mei 2023 is het ook ondubbelzinnig zo dat de goedkeuringsbevoegdheid van de type-overeenkomsten die Elia hanteert 
voor de aansluiting op, de toegang tot het transmissienet en het verstrekken van ondersteunende diensten moet worden 
opgenomen in de gedragscode. 
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koppelnet te waarborgen met uitzondering van de vaststelling van de methode en de 
voorwaarden bedoeld in de bepaling onder 2° van paragraaf 2, tweede lid. 

 7° de bepalingen op het gebied van de verplichtingen tot informatieverstrekking relevant in 
het kader van deze paragraaf toepasbaar op de netbeheerder en, in voorkomend geval, op 
de netgebruiker; 

8° de omstandigheden waarin de commissie kan beslissen dat de elektriciteitsproductie-
eenheid, de verbruikersinstallatie, de installatie van een distributienet aangesloten op een 
transmissienet, het distributienet aangesloten op het transmissienet, het HVDC-systeem of 
DC-aangesloten power park module op het transmissienet, bedoeld door de Europese 
netcode RfG, de Europese netcode DCC en de Europese netcode HVDC, te beschouwen is als 
bestaand of nieuw, voor de toepassing van deze Europese netwerkcodes en het technisch 
reglement; 

9° de bepalingen inzake voorafgaande goedkeuring van het systeembeschermingsplan, het 
herstelplan en het testplan, alsook de elementen die deze plannen moeten bevatten, 
onverminderd de elementen daarin op te nemen met toepassing van de Europese 
netwerkcode E&R; deze plannen bevatten onder meer de methodologie voor de 
dimensionering van de behoeften aan systeembeschermingsdiensten en hersteldiensten, 
alsmede deze voor de bepaling van de middelen om aan deze behoeften te voldoen; 

 10° de elementen die het risicoparaatheidsplan moet bevatten onverminderd de elementen 
daarin op te nemen met toepassing van Verordening (EU) 2019/941. 

Op voorstel van de netbeheerder, en na advies van de commissie, keurt de Koning de 
volgende onderdelen van het technisch reglement bedoeld in het eerste en tweede lid goed: 

1° de maximumcapaciteitsdrempelwaarden van toepassing op elektriciteitsproductie-
eenheden van de types A, B, C en D overeenkomstig artikel 5, lid 3, van de Europese 
netwerkcode RfG; 

2° de eisen voor algemene toepassing. 

In het technisch reglement bedoeld in het eerste lid wijst de Koning de bevoegde instantie 
aan bedoeld in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 2019/941. 

§ 2. De commissie legt een gedragscode vast. In die gedragscode bepaalt de commissie: 

1° op voorstel van de netbeheerder en na raadpleging van de netgebruikers, de voorwaarden 
inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, met inbegrip van de 
aansluitingsprocedures; 

2° na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, de voorwaarden inzake: 

a) onverminderd artikel 8, § 1/1, de verstrekking van ondersteunende diensten, die zo 
economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor 
netgebruikers om hun input en output op elkaar af te stemmen; dergelijke ondersteunende 
diensten worden op billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op 
objectieve criteria; en 

b) de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de 
toewijzing van capaciteit en congestiebeheer. 

In deze gedragscode bepaalt de commissie tevens, na raadpleging van de netgebruikers en 
van de netbeheerder, de documenten waaronder in voorkomend geval de type-
overeenkomsten die de netbeheerder ter goedkeuring aan haar moet voorleggen 
betreffende de in deze paragraaf vermelde aangelegenheden. 

 § 3. De commissie en de Algemene Directie Energie informeren elkaar regelmatig en 
minstens twee maal per jaar over hun werkzaamheden betreffende de gedragscode en het 
technisch reglement. 
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3. Artikel 23, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet, laatst gewijzigd bij de wet van 21 mei 2023, 
voorziet in verband met de gedragscode volgende bevoegdheden voor de CREG: 

“9°bis de gedragscode vastleggen, en, in voorkomend geval, de documenten goedkeuren 
die daarin worden beoogd, en de toepassing ervan controleren°.” 

4. De CREG stelde de (eerste) gedragscode vast op 20 oktober 2022. 

5. Deze ontwerpbeslissing tot vaststelling van wijzigingen van de gedragscode wordt genomen op 

grond van de artikelen 11, § 2, tweede lid, en 23, § 2, tweede lid, 9°bis, van de elektriciteitswet. 

2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

6. De CREG stelde de (eerste) gedragscode vast op 20 oktober 2022 bij beslissing (B)2409 van 20 
oktober 2022 tot vaststelling van de gedragscode houdende de voorwaarden voor de aansluiting op 
en de toegang tot het transmissienet en houdende de methoden voor het berekenen of vastleggen 
van de voorwaarden inzake de verstrekking van ondersteunende diensten en de toegang tot de 
grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en 
congestiebeheer, en tot goedkeuring in dat kader van het voorstel van Elia van aansluitingsprocedures 
op het transmissienet6. 

7. De CREG bracht een advies uit over het ontwerp van een nieuw federaal technisch reglement 
op 18 januari 20237. De procedure tot vaststelling van een nieuw federaal technisch reglement ter 
vervanging van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het 
beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe is nog steeds lopende op datum 
van deze ontwerpbeslissing. 

8. In het kader van artikel 11, § 3, van de elektriciteitswet informeerden de diensten van de CREG 
de diensten van de Algemene Directie Energie van hun werkzaamheden betreffende de gedragscode, 
waaronder de voorbereiding van de huidige wijziging. 

3. RAADPLEGING  

9. Het directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, § 1, van zijn huishoudelijk 
reglement, in het kader van het vaststellen van de huidige wijzigingen van de gedragscode, om, met 
toepassing van artikel 11, § 2, van de elektriciteitswet en artikel 33, § 1, van zijn huishoudelijk 
reglement, een openbare raadpleging te organiseren op de website van de CREG voor een periode van 
drie weken die afloopt op 1 december 2023 over deze ontwerpbeslissing met als bijlage het ontwerp 
van wijzigingen van de gedragscode. 

 

6 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B2409NL.pdf  
7 Advies (A)2501 van 18 januari 2023 over het ontwerp van koninklijk besluit houdende een technisch reglement voor het 
beheer van het transmissienet van elektriciteit (nog niet gepubliceerd). 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B2409NL.pdf


 

Niet-vertrouwelijk  7/26 

Het ontwerp van wijzigingen van de gedragscode van de CREG waarover zij de huidige openbare 
raadpleging houdt, wordt in deze beslissing aangeduid als “de ontworpen wijzigingen van de 
gedragscode”. 

4. CONTEXT VAN DE WIJZIGINGEN VAN DE 
GEDRAGSCODE 

10. De (eerste) gedragscode van 20 oktober 2022 had een eerder beperkte draagwijdte, in die zin 
dat deze in eerste instantie een opdeling realiseerde ten aanzien van het koninklijk besluit van 22 april 
2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en 
de toegang ertoe, met overname zoveel mogelijk van de bestaande bepalingen. Sindsdien heeft de 
CREG verschillende aspecten geïdentificeerd in de gedragscode, die aanpassing of aanvulling vergen. 

Zo is zij van mening dat de aansluitingsprocedures, met inbegrip van de capaciteitsreservatieregels, op 
meerdere punten vatbaar zijn voor verbetering om het transparant en het niet-discriminatoir karakter 
ervan te waarborgen en om geschikt te kunnen inspelen op de noden van een snel evoluerende 
elektriciteitsmarkt. 

Ook het kader voor aansluitingen met flexibele toegang moet vanuit dit oogpunt verder worden 
uitgewerkt, niet alleen in de gedragscode, maar ook in andere gereguleerde documenten, zoals de 
type-aansluitingsovereenkomst en de Regels voor Coördinatie en Congestiebeheer op voorstel van de 
transmissienetbeheerder. 

De gedragscode vergt tenslotte ook aanpassing om, op het vlak van ondersteunende diensten, artikel 
8, § 1/1, van de elektriciteitswet, ingevoegd door de wet van 23 oktober 2022, te implementeren. Dit 
artikel geeft de CREG de mogelijkheid om voor niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten 
een afwijking toe te staan op het principe van de marktgebaseerde aankoopprocedures. De nadere 
regels voor het toestaan van een dergelijke afwijking moeten in de gedragscode worden uitgewerkt. 

Al deze wijzigingen zullen in verschillende fases worden doorgevoerd in de gedragscode.  

11.  De wijzigingen die de CREG thans beoogt, volgen uit de ervaring die zij en Elia opdeden in het 
kader van de implementatie van artikel 61 van de gedragscode8 dat het kader bevat voor het realiseren 
van aansluitingen met flexibele toegang voor elektriciteitsproductie-eenheden, 
energieopslagfaciliteiten en verbruiksinstallaties: 

“Art. 61. § 1. Wanneer het verzoek om een oriëntatiestudie als bedoeld in artikel 17, § 1, of 
de aansluitingsaanvraag als bedoeld in artikel 29, § 1, betrekking heeft op de aansluiting 
van een elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie of een energieopslag- 
faciliteit moet de transmissienetbeheerder die flexibele toegang voorstelt voor de 
aansluiting van de betrokken elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie of energie-
opslagfaciliteit in een oriëntatiestudie met toepassing van artikel 25, § 1, of in een studie 
met toepassing van artikel 46 , § 3, de aanvrager en de CREG eerst in een technisch rapport 
op de hoogte brengen van het voornemen.  

 

8 Ook nog in het kader van artikel 170 van het technisch reglement wat betreft elektriciteitsproductie-eenheden ingevolge 
de overgangsbepaling in artikel 244  van de gedragscode. 
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De transmissienetbeheerder rechtvaardigt zijn keuze aan de hand van objectieve en 
technisch deugdelijke criteria. Een kopie van het technisch rapport wordt ter informatie aan 
de Algemene Directie Energie medegedeeld. 

De CREG keurt de door de transmissienetbeheerder verstrekte rechtvaardiging zo snel 
mogelijk goed, maar niet later dan twintig werkdagen na de kennisgeving uit hoofde van 
het eerste lid. Deze termijn kan eenmalig door de CREG worden verlengd, voor een duur die 
zij bepaalt, als de complexiteit van de aanvraag van de oriëntatie- of aansluitstudie dit 
vereist. De termijnen bedoeld in de artikelen 25 en 46, §§ 1 en 3, worden 
dienovereenkomstig verlengd. 

§ 2. De mogelijkheid om flexibele toegang te verlenen voor de aansluiting van een 
elektriciteitsproductie-eenheid, een verbruiksinstallatie of een energieopslag-faciliteit 
ontslaat de transmissienetbeheerder niet van de ontwikkeling van zijn netwerk 
overeenkomstig het ontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 13 van de wet. 

De flexibele toegang is beperkt in de tijd en eindigt op de datum van de ingebruikname van 
de nodige versterkingen van het netwerk voorzien door het ontwikkelingsplan bedoeld in het 
eerste lid. Op deze datum wordt het ter beschikking gesteld flexibel vermogen een 
permanent vermogen en wordt deze toegevoegd aan het reeds ter beschikking gesteld 
permanent vermogen. Deze flexibele toegang is niet beperkt in de tijd als het voornoemde 
ontwikkelingsplan niet de nodige versterkingen biedt. 

§ 3. Het technisch rapport bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, specificeert de voorwaarden 
voor het verlenen van flexibele toegang, waaronder: 

1° het geplande moment voor het in dienst stellen van de noodzakelijke 
netwerkversterkingen voorzien in het voornoemde ontwikkelingsplan; 

2° permanent vermogen op permanente wijze beschikbaar gesteld en het beschikbare 
flexibele vermogen; 

3° een schatting van de gemiddelde duur en de totale duur per jaar gedurende dewelke het 
flexibele vermogen kan worden verminderd. 

Als de noodzakelijke netwerkversterkingen waarin in het ontwikkelingsplan als bedoeld in 
artikel 13 van de wet is voorzien, niet plaatsvinden op het geplande tijdstip overeenkomstig 
§ 3, 1°, kan de transmissienetbeheerder de CREG verzoeken om flexibele toegang voor een 
bepaalde periode uit te breiden, afhankelijk van voorwaarden in dat geval. 

§ 4. De transmissienetbeheerder kan het beschikbare flexibele vermogen alleen verminderen 
als aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

1° in geval van congestie; 

2° wanneer de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk wordt bedreigd.” 

12. Zoals reeds uiteengezet in de “Inleiding” van deze ontwerpbeslissing zijn de huidige ontworpen 
wijzigingen van de gedragscode bedoeld om het procedureel kader voor de goedkeuring door de CREG 
van de voorstellen van Elia van aansluitingen met flexibele toegang aan te passen en te 
vereenvoudigen. 

De huidige procedure vereist voor elk individueel dossier vooreerst een technisch rapport vanwege 
Elia met rechtvaardiging van de weigering van permanente toegang en van de voorgestelde aansluiting 
met flexibele toegang aan de hand van objectieve en technisch deugdelijke criteria en vervolgens een 
beslissing tot goed- of afkeuring vanwege de CREG, genomen na een niet-openbare raadpleging van 
de aanvrager en Elia op basis van haar ontwerpbeslissing. 

Een set van objectieve en transparante criteria met toepassing waarvan Elia kan beslissen tot een 
situatie van “onvoldoende capaciteit op het transmissienet” om de permanente toegang tot dit net te 
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weigeren en vervolgens een flexibele toegang voor te stellen, tot stand gekomen na raadpleging van 
de markt en goedgekeurd door de CREG, ontbreekt evenwel. De criteria om tot een situatie van 
“onvoldoende capaciteit voor een permanente toegang” te besluiten, bepaalt Elia momenteel 
eenzijdig. Het resultaat is dat de CREG, in afwezigheid van de voornoemde criteria, aanvragen voor de 
toekenning van een aansluiting met flexibele toegang na het volgen van de procedure goedkeurt onder 
voorbehoud, met systematisch in de goedkeuringsbeslissing de vraag aan Elia om de flexibele toegang 
te herevalueren binnen een termijn van drie maanden nadat de voornoemde criteria zijn goedgekeurd 
of vastgesteld door de CREG. 

Artikel 42.2 van de Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU9 voorziet nochtans dat de regulerende instantie ervoor zorgt dat eventuele 
beperkingen in de gegarandeerde aansluitingscapaciteit of operationele beperkingen worden 
ingesteld op basis van transparante en niet discriminerende procedures en geen onnodige 
belemmeringen voor de markttoegang met zich meebrengen. Artikel 42.1 van de Richtlijn 2019/944 
voorziet dat de transmissiesysteembeheerder transparante en efficiënte procedures opstelt voor de 
niet-discriminerende aansluiting van nieuwe productie-installaties en energieopslagfaciliteiten op het 
transmissiesysteem en deze publiceert. Die procedures zijn onder voorbehoud van goedkeuring door 
de regulerende instanties.  

De CREG wenst een verplichting in de gedragscode te voorzien voor Elia om die procedures ter 
goedkeuring aan de CREG voor te leggen. De CREG spreekt voortaan van procedures en criteria. Het 
gaat in het algemeen om de hele methodiek die Elia toepast om te besluiten tot een voorstel van 
aansluiting met flexibele toegang. 

In afwachting daarvan wenst de CREG de verplichting voor Elia om de voorstellen van aansluitingen 
met flexibele toegang ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen, te vervangen door een lichtere 
procedure die erin bestaat deze voorstellen voor opmerkingen aan de CREG te bezorgen. Dit laat de 
CREG toe om toezicht te houden op de manier waarop Elia aansluitingen met flexibele toegang 
toekent, zonder daaraan telkens haar goedkeuring onder voorbehoud te moeten hechten in 
afwezigheid van de voornoemde procedures en criteria (met vraag om de dossiers na 
goedkeuring/vaststelling daarvan te herevalueren). 

13. Gezien het groot aantal voorstellen van aansluiting met flexibele toegang ingevolge de huidige 
congestieproblematiek op het transmissienet en de wens van de CREG om de realisatie van 
aansluitingen in het belang van de transmissienetgebruikers niet te vertragen, wenst de CREG ook de 

 

9 Artikel 42 “Besluitvormingsbevoegdheden inzake de aansluiting van nieuwe productie-installaties en 

energieopslagfaciliteiten op het transmissiesysteem”  
1. De transmissiesysteembeheerder stelt transparante en efficiënte procedures op voor de niet-discriminerende aansluiting 
van nieuwe productie-installaties en energieopslagfaciliteiten op het transmissiesysteem en publiceert deze. Die procedures 
zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de regulerende instanties.  
2. De transmissiesysteembeheerder heeft niet het recht de aansluiting van een nieuwe productie-installatie of 
energieopslagfaciliteit te weigeren op grond van mogelijke toekomstige beperkingen van de beschikbare capaciteit op het 
net, bijvoorbeeld congestie in afgelegen delen van het transmissiesysteem. De transmissiesysteembeheerder verstrekt de 
nodige informatie. De eerste alinea doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor transmissiesysteembeheerders om de 
gegarandeerde aansluitingscapaciteit te beperken of aansluitingen met operationele beperkingen aan te bieden, teneinde de 
economische efficiëntie van nieuwe productie-installaties of energieopslagfaciliteiten te waarborgen, mits dergelijke 
beperkingen zijn goedgekeurd door de regulerende instantie. De regulerende instantie zorgt ervoor dat eventuele 
beperkingen in de gegarandeerde aansluitingscapaciteit of operationele beperkingen worden ingesteld op basis van 
transparante en nietdiscriminerende procedures en geen onnodige belemmeringen voor de markttoegang met zich 
meebrengen. Indien de productie-installatie of energieopslagfaciliteit de kosten draagt voor het garanderen van onbeperkte 
aansluiting gelden er geen beperkingen.  
3. Transmissiesysteembeheerders hebben niet het recht een nieuw aansluitpunt te weigeren op de grond dat het tot extra 
kosten zou leiden als gevolg van de noodzakelijke capaciteitsvergroting van systeemonderdelen in de directe omgeving van 
het aansluitpunt.” 
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goedkeuringsprocedure voor de periode ná goedkeuring van de voornoemde procedures en criteria te 
vereenvoudigen. 

5. WIJZIGINGEN VAN DE GEDRAGSCODE 

5.1. WIJZIGINGEN OP INITIATIEF VAN DE CREG, NA RAADPLEGING VAN 
DE NETGEBRUIKERS EN VAN DE NETBEHEERDER 

14. Artikel 11, § 2, van de elektriciteitswet werd gewijzigd sinds de vaststelling van de gedragscode 
op 20 oktober 2022. Dit wetsartikel bevat sinds de wet van 21 mei 2023 op het einde een nieuw lid: 

 “§ 2. De commissie legt een gedragscode vast. In die gedragscode bepaalt de commissie: 

1° op voorstel van de netbeheerder en na raadpleging van de netgebruikers, de voorwaarden 
inzake de aansluiting op en toegang tot het transmissienet, met inbegrip van de 
aansluitingsprocedures; 

2° na raadpleging van de netgebruikers en van de netbeheerder, de voorwaarden inzake: 

a) onverminderd artikel 8, § 1/1, de verstrekking van ondersteunende diensten, die zo 
economisch mogelijk worden uitgevoerd en passende stimuleringsmaatregelen bieden voor 
netgebruikers om hun input en output op elkaar af te stemmen; dergelijke ondersteunende 
diensten worden op billijke en niet-discriminerende wijze verstrekt en zijn gebaseerd op 
objectieve criteria; en 

b) de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief de procedures voor de 
toewijzing van capaciteit en congestiebeheer. 

In deze gedragscode bepaalt de commissie tevens, na raadpleging van de netgebruikers en 
van de netbeheerder, de documenten waaronder in voorkomend geval de type-
overeenkomsten die de netbeheerder ter goedkeuring aan haar moet voorleggen 
betreffende de in deze paragraaf vermelde aangelegenheden.” (eigen nadruk) 

De documenten waarvoor de CREG kan bepalen dat deze ter goedkeuring aan haar moeten worden 
voorgelegd zijn niet beperkt tot de type-overeenkomsten die de netbeheerder hanteert. Er is immers 
in het laatste lid sprake van “waaronder “ (in het Frans “y compris”). Wel moeten deze documenten 
de in artikel 11, § 2, vermelde aangelegenheden betreffen, d.w.z. de voorwaarden inzake de 
aansluiting op het transmissienet, de toegang tot het transmissienet, de verstrekking van 
ondersteunende diensten of de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur.  

De CREG kan deze documenten op eigen initiatief in de gedragscode bepalen, na raadpleging van de 
netgebruikers en van de netbeheerder, wat gebeurt door middel van de huidige openbare raadpleging. 

5.2. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

15. De CREG geeft hierna een toelichting bij de verschillende artikelen van het huidige ontwerp van 
de beslissing tot wijziging van de gedragscode van 20 oktober 2022 (zie ontworpen artikelen 1 - 3 in 
bijlage bij deze ontwerpbeslissing). 
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Artikel 1 

16. Het ontworpen artikel 1 beoogt artikel 61 van de gedragscode, dat de goedkeuringsprocedure 
bevat betreffende voorstellen van aansluiting met flexibele toegang van de transmissienetbeheerder, 
te vervangen door een nieuw artikel 61. Het betreft de volgende wijzigingen die in de volgende 
paragrafen verder worden toegelicht: 

-    Toevoeging van de verplichting voor de transmissienetbeheerder tot indiening ter goedkeuring 
bij de CREG van de objectieve en technisch deugdelijke procedures en criteria voor het 
rechtvaardigen van voorstellen van aansluitingen met flexibele toegang, waaronder deze die 
hem toelaten te besluiten tot een gebrek aan capaciteit op het transmissienet om een 
permanente toegang te verlenen; 

-    Vereenvoudiging van de bestaande goedkeuringsprocedure wat betreft de voorstellen van de 
transmissienetbeheerder van aansluiting met flexibele toegang, en dit onderverdeeld in twee 
fases (een transitieperiode en het definitieve regime); 

-    Uitbreiding van de documenten die onderworpen worden aan de goedkeuringsprocedure in 
het definitieve regime: voortaan niet alleen de technische rapporten betreffende 
aansluitingen met flexibele toegang opgesteld door de transmissienetbeheerder in het kader 
van aanvragen voor een oriëntatiestudie en aansluitingsaanvragen, maar ook: 

o de technische rapporten ingevolge de herevaluatie, en desgevallend herziening, door 
de transmissienetbeheerder van de (voorafgaand aan de goedkeuring van de hiervoor 
vermelde objectieve en technisch deugdelijke procedures en criteria) voorgestelde 
aansluitingen met flexibele toegang binnen de drie maanden na de datum van 
goedkeuring van de procedures en criteria; 

o de technische rapporten ingevolge de herevaluatie, en desgevallend herziening, door 
de transmissienetbeheerder van toegekende aansluitingen met flexibele toegang 
binnen de drie maanden na de datum van goedkeuring door de minister van een 
nieuwe versie van het federaal ontwikkelingsplan. 

De praktijk heeft aangetoond dat de huidige individuele goedkeuring door de CREG van voorstellen 
van Elia van aansluitingen met flexibele toegang vooreerst niet in wenselijke omstandigheden kan 
gebeuren, gezien een set van door de CREG goedgekeurde transparante vooraf geconsulteerde 
objectieve procedures en criteria voor het weigeren van de permanente toegang nog moet worden 
uitgewerkt op federaal niveau (zie onder Deel 4). Bovendien is deze werkwijze ook onhoudbaar 
gebleken op het vlak van werklast zowel voor Elia als de CREG gezien de grote toeloop van dossiers, 
met risico op een vertraging in de realisatie van aansluitingen. 

17. De bepalingen van de artikelen 22, § 4, en 46, §§ 2 en 3, van de gedragscode maken een 
aansluiting met flexibele toegang afhankelijk van een gerechtvaardigde weigering vanwege de 
transmissienetbeheerder van de permanente toegang tot het transmissienet overeenkomstig artikel 
15, § 1, derde lid (thans10: tweede lid), van de elektriciteitswet. 

Zoals vermeld heeft de CREG vastgesteld dat een set van vooraf geconsulteerde objectieve en 
transparante procedures en criteria ontbreekt met toepassing waarvan Elia kan beslissen tot een 
situatie van “onvoldoende capaciteit op het transmissienet” om de permanente toegang tot dit net te 
weigeren.  

Dergelijke transparante en niet-discriminerende procedures en criteria dienen dus nog te worden 
uitgewerkt op federaal niveau. 

 

10 Sinds de wet van 21 mei 2023. 
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De uitwerking daarvan dient te gebeuren in de gedragscode, in de delen aansluiting en toegang op 
voorstel van Elia, en na raadpleging van de netgebruikers. Een alternatief bestaat erin de verplichting 
voor de transmissienetbeheerder om deze procedures en criteria op te stellen, op te nemen in de 
gedragscode, maar de uitwerking ervan over te laten aan de transmissienetbeheerder in een 
afzonderlijk document dat de goedkeuring van de CREG vergt. De voorkeur wordt momenteel gegeven 
aan deze laatste benadering omdat deze regels nog voor de eerste maal moeten worden uitgewerkt 
en ongetwijfeld aan rijpheid zullen moeten winnen. Dit neemt niet weg dat de CREG, na de opgedane 
ervaring, van oordeel kan zijn dat deze regels, of minstens een deel ervan, stabiel genoeg zijn om op 
te nemen in de gedragscode zelf.  

Het ontworpen artikel 61, § 2, strekt er dan ook toe te voorzien in de verplichting voor de 
transmissienetbeheerder om deze procedures en criteria ter goedkeuring aan haar voor te leggen, 
voor de eerste maal uiterlijk op 31 december 2024. 

Overigens zijn de procedures en criteria voor Elia om te beslissen tot een situatie van “onvoldoende 
capaciteit op het transmissienet” om de permanente toegang tot dit net te weigeren niet de enige 
elementen die nog ontbreken in het regulatoir kader van toepassing op aansluitingen met flexibele 
toegang op federaal niveau. Zo moet de transmissienetbeheerder in uitvoering van het huidige artikel 
61, § 3, eerste lid, 3°, van de gedragscode (behouden in het ontworpen artikel 61, § 8, eerste lid, 3°) 
de gemiddelde duur en de totale duur per jaar inschatten gedurende dewelke het flexibel vermogen 
kan worden verminderd. De interpretatie, granulariteit en concrete impact van deze inschattingen 
(zoals de mate waarin de transmissienetbeheerder daaraan al dan niet is gebonden in de praktijk) 
dienen te worden verduidelijkt Dergelijke modaliteiten dienen eveneens nog op transparante en niet-
discriminerende wijze te worden verduidelijkt en uitgewerkt op federaal niveau. 

18. Verder strekt het ontworpen artikel 61 ertoe de goedkeuringsprocedure inzake voorstellen van 
aansluiting met flexibele toegang te aan te passen en te vereenvoudigen. 

De CREG voorziet een alternatieve aanpak in twee fases: 

- A) Transitieperiode 
18.1. Voor de periode tot de datum van goedkeuring door de CREG van de objectieve en 
technisch deugdelijke procedures en criteria, waaronder deze die hem toelaten te besluiten 
tot een gebrek aan capaciteit op het transmissienet, bedoeld in artikel 15, § 1, van de wet, 
voorziet de CREG dat de transmissienetbeheerder de voorstellen van aansluitingen met 
flexibele toegang niet langer “ter goedkeuring” aan de CREG moet voorleggen. Elia behoudt 
evenwel de  verplichting om de technische rapporten in het kader van de aanvragen voor een 
oriëntatiestudie en de aansluitingsaanvragen aan de CREG te bezorgen. Artikel 61, § 1, van de 
gedragscode blijft op dat punt nagenoeg ongewijzigd. De enige aanpassing daarin houdt 
rekening met het feit dat deze technische rapporten bepaalde gegevens kunnen bevatten die 
vertrouwelijk zijn ten aanzien van de aanvrager, in welk geval de aanvrager bijgevolg een 
beperktere versie ontvangt dan deze die de transmissienetbeheerder deelt met de CREG. 
 
Als alternatief voor de huidige goedkeuringsprocedure wordt voorzien in de mogelijkheid voor 
de CREG om aan Elia opmerkingen te bezorgen betreffende de volledigheid, correctheid en 
transparantie van de technische rapporten en betreffende de niet-discriminatoire behandeling 
van de (kandidaat-)transmissienetgebruikers in het licht van de procedures en criteria voor het 
weigeren van permanente toegang die Elia vooralsnog eenzijdig vaststelt (d.w.z. zonder 
voorafgaande consultatie van de markt hierover en goedkeuring door de CREG). De CREG kan 
van die mogelijkheid gebruik maken binnen een termijn van twintig werkdagen, waarna de 
studie-aanvragen door Elia moeten worden gefinaliseerd. 
Elia wordt uiteraard verwacht rekening te houden met de opmerkingen van de CREG, in die 
zin dat zij het technisch rapport moet corrigeren waar relevant.  
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Dit transitoir regime wordt uitgewerkt in het ontworpen artikel 61, § 5. 
 
Dit transitoir regime laat de CREG toe om toezicht te blijven houden op de manier waarop Elia 
aansluitingen met flexibele toegang toekent vanuit haar algemene controlebevoegdheid 
inzake de naleving van de elektriciteitswet en haar uitvoeringsbesluiten, zonder daaraan 
telkens haar goedkeuring onder voorbehoud te moeten hechten in afwezigheid van de 
voornoemde goedgekeurde procedures en criteria. Dit is in het belang van de (kandidaat-
)transmissienetgebruikers die op die manier toch op een zekere screening van de CREG kunnen 
rekenen, gezien het belang van het voorstel van Elia voor de business case van het project. Elia 
blijft evenwel verplicht om de toegekende flexibele toegang te herevalueren binnen een 
termijn van drie maanden nadat de voornoemde procedures en criteria zijn goedgekeurd. 
 
Aangezien het vereisen van de voorafgaande goedkeuring van documenten betreffende de in 
artikel 11, § 2, van de elektriciteitswet bedoelde aangelegenheden tot de 
(initiatief)bevoegdheid van de CREG behoort met toepassing van artikel 11, § 2, laatste lid, van 
dezelfde wet, behoort logischerwijze ook het vervangen van de vereiste van voorafgaande 
goedkeuring door een minder ingrijpend controlemechanisme tot de (initiatief)bevoegdheid 
van de CREG.  
 

- B) Definitief regime 
18.2. Voor de periode vanaf de datum van goedkeuring door de CREG van de objectieve en 
technisch deugdelijke procedures en criteria, waaronder deze die hem toelaten te besluiten 
tot een gebrek aan capaciteit op het transmissienet, bedoeld in artikel 15, § 1, van de wet, 
wenst de CREG de goedkeuringsbevoegdheid betreffende de voorstellen van de 
transmissienetbeheerder van aansluitingen met flexibele toegang te behouden. Echter, in 
plaats van systematisch alle dossiers te onderwerpen aan een individuele goedkeuring van de 
CREG (met telkens een proces van ontwerpbeslissing, niet-openbare raadpleging en 
eindbeslissing), wordt thans voorzien dat de CREG enkel op vraag van de (kandidaat-
)transmissienetgebruiker die niet akkoord gaat met het voorstel van de 
transmissienetbeheerder, of op eigen initiatief wanneer de toepassing door de 
transmissienetbeheerder van de procedures en criteria bedoeld in het ontworpen artikel 61, 
§ 2, volgens haar een grondiger analyse vergt, de door Elia voorgestelde aansluiting met 
flexibele toegang op basis van het technisch rapport goedkeurt, afkeurt of vraagt dit te herzien 
binnen de termijn die de CREG bepaalt (zie het ontworpen artikel 61, § 6, tweede lid). Daarbij 
wordt gepreciseerd dat bij een vraag tot herziening door de CREG Elia een termijn van 
minstens twintig werkdagen krijgt. 
 
De verdere procedure wordt uitgewerkt in het ontworpen artikel 61, § 6.  
 
18.3. Deze mogelijkheid tot “escalatie” voor de (kandidaat-)transmissienetgebruiker en de 
CREG moet volgens de CREG niet alleen bestaan voor aansluitingen met flexibele toegang 
voorgesteld door Elia na de datum van goedkeuring door de CREG van de procedures en 
criteria voor het weigeren van een permanente toegang, maar ook voor de aansluitingen met 
flexibele toegang reeds voorgesteld door Elia voorafgaand aan deze data, op grond van een 
herevaluatie die plaatsvindt door Elia binnen een termijn van drie maanden nadat de 
voornoemde procedures en criteria voor de eerste maal door de CREG zijn goedgekeurd (zie 
het ontworpen artikel 61, § 6, eerste lid).  
 
De CREG heeft die herevaluaties, die geen terugwerkende kracht hebben en enkel ten 
voordele van de (kandidaat-)transmissienetgebruiker kunnen strekken (via een snellere 
permanente toegang of een ruimer permanent vermogen), steeds gevraagd in haar individuele 
beslissingen over de goedkeuringsaanvragen betreffende aansluitingen met flexibele toegang 
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genomen met toepassing van artikel 61 van de gedragscode (en artikel 170 van het federaal 
technisch reglement voor elektriciteitsproductie-eenheden ingevolge de overgangsbepaling 
van artikel 244 van de gedragscode).  
 
Het spreekt voor zich dat Elia, vanuit het oogpunt van niet-discriminatie, gehouden is om ook 
de aansluitingen met flexibele toegang toegekend tijdens de transitieperiode bedoeld onder 
A) en deze toegekend aan energieopslagfaciliteiten en verbruiksinstallaties met toepassing van 
artikel 170 van het federaal technisch reglement (waarvoor de CREG niet over een 
goedkeuringsbevoegdheid beschikte) te herevalueren binnen de drie maanden nadat de 
voornoemde procedures en criteria voor de eerste maal werden goedgekeurd door de CREG. 
 
De transmissienetbeheerder moet bijgevolg opnieuw een technisch rapport aan de CREG en 
de (kandidaat-)transmissienetgebruiker bezorgen met het oog op de procedure vervat in het 
ontworpen artikel 61, § 6, ingevolge de herevaluatie van de aansluitingen met flexibele 
toegang, die de transmissienetbeheerder heeft voorgesteld voorafgaand aan de goedkeuring 
voor de eerste maal van de procedures en criteria bedoeld in het ontworpen artikel 61, § 2, en 
dit binnen de drie maanden na goedkeuring van diezelfde procedures en criteria. Deze 
verplichting wordt echter beperkt tot de voorstellen van aansluiting met flexibele toegang die 
ofwel geleid hebben tot de bestelling van een aansluiting, of waarvan de capaciteitsreservatie 
nog geldig is volgens de bepalingen van artikel 46, § 5. Dit veronderstelt met andere woorden 
dat het voorstel van aansluiting met flexibele toegang in het kader van een detailstudie werd 
uitgevoerd. Indien het voorstel van aansluiting met flexibele toegang van de 
transmissienetbeheerder kaderde binnen een oriëntatiestudie, is de transmissienetbeheerder 
slechts verplicht tot herevaluatie (en zo nodig herziening) indien de (kandidaat-
)transmissienetgebruiker binnen de drie maanden na de datum van goedkeuring voor de 
eerste maal van de procedures en criteria bedoeld in artikel 61, § 2, een dergelijke herevaluatie 
vraagt. Zie daarvoor het ontworpen artikel 61, § 3. 
 
18.4. Een analoge aanpak wordt gevolgd wat betreft de herevaluaties van voorstellen van 
aansluiting met flexibele toegang die Elia moet uitvoeren na de goedkeuring van een 
toekomstig federaal ontwikkelingsplan in het ontworpen artikel 61, § 4. 
 
18.5. De termijn voor “escalatie” bedraagt twintig werkdagen. Zo moet de (kandidaat-
)transmissienetgebruiker zijn bezwaar indienen bij de CREG binnen twintig werkdagen (zie het 
ontworpen artikel 61, § 6, derde lid). Indien de CREG zelf het initiatief neemt, dient zij haar 
intentie om een beslissing te nemen over het dossier van aansluiting met flexibele toegang 
ook kenbaar te maken aan Elia en de aanvrager binnen twintig werkdagen (zie het ontworpen 
artikel 61, § 6, vierde lid). 
 
18.6. Voor de gevallen waarin de transmissienetbeheerder aan de CREG  technische rapporten 
dient te bezorgen wordt in het ontworpen artikel 61, § 6, vijfde lid, bepaald wanneer deze 
termijn van twintig werkdagen begint te lopen. 
 
18.7. Er wordt in het ontworpen artikel  61, § 6, zesde lid, voorzien dat de CREG, in geval van 
een escalatie, een beslissing neemt binnen de vijftig werkdagen na ontvangst van een volledig 
dossier vanwege de transmissienetbeheerder. De termijnen bedoeld in de artikelen 25 en 46, 
§§ 1 en 3, van de gedragscode worden desgevallend dienovereenkomstig verlengd.  
 
18.8. Er wordt tenslotte in het ontworpen artikel 61, § 6, zevende lid, nog voorzien dat de 
bepalingen van paragraaf 6 de mogelijkheid voor de CREG onverlet laten om binnen een 
termijn van vijftien werkdagen berekend overeenkomstig het vijfde lid haar opmerkingen te 
bezorgen aan de transmissienetbeheerder over de volledigheid, de correctheid en 
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transparantie van de informatie vervat in het technisch rapport, die daarmee rekening houdt. 
De CREG informeert de (kandidaat-)transmissienetgebruiker hierover. Dit is bedoeld om 
ervoor te zorgen dat de (kandidaat-)transmissienetgebruiker en de CREG kunnen beschikken 
over een volledig en accuraat technisch rapport, voor het geval de CREG een beslissing neemt, 
maar ook voor het geval het voorstel van Elia van aansluiting met flexibele toegang niet wordt 
geëscaleerd en derhalve niet uitmondt in een beslissing van de CREG overeenkomstig het 
ontworpen artikel 61, § 6. 

19. De bepalingen inzake het verband tussen een voorstel van aansluiting met flexibele toegang en 
het federaal ontwikkelingsplan vervat in artikel 61, § 2, van de gedragscode blijven ongewijzigd in het 
ontworpen artikel 61, § 7. 

20. Het technisch rapport moet volgens de CREG minstens aan de huidige kwaliteit blijven 
beantwoorden. Vandaar dat de CREG de niet-limitatieve lijst van informatie die het technisch rapport 
met toepassing van artikel 61, § 3, van de gedragscode moet bevatten, actualiseert met de bijkomende 
informatie die de technische rapporten nu reeds bevatten. Zie daarvoor het ontworpen artikel 61, § 8.  

De bevoegdheid van de CREG om in de gedragscode de documenten te bepalen die ter goedkeuring 
aan haar moeten worden voorgelegd, bedoeld in artikel 11, § 2, van de elektriciteitswet, impliceert 
logischerwijze ook de bevoegdheid om te bepalen wat de inhoud moet zijn van deze documenten om 
zorgvuldig beslissingen te kunnen nemen. 

21. De bepalingen inzake het verminderen door de transmissienetbeheerder van het beschikbare 
flexibele vermogen vervat in artikel 61, § 4, van de gedragscode blijven ongewijzigd in het ontworpen 
artikel 61, § 9. 

22. Rekening houdend met wat voorafgaat, vervangt de CREG artikel 61 van de gedragscode 
bijgevolg als volgt: 

“Art. 61. § 1. [= §1 huidig artikel 61 met beperkte wijzigingen; betreft technisch rapport in 
het kader van oriëntatiestudies en detailstudies] Wanneer het verzoek om een 
oriëntatiestudie als bedoeld in artikel 17, § 1, of de aansluitingsaanvraag als bedoeld in 
artikel 29, § 1, betrekking heeft op de aansluiting van een elektriciteitsproductie-eenheid, 
een verbruiksinstallatie of een energieopslag- faciliteit moet brengt de 
transmissienetbeheerder die flexibele toegang voorstelt voor de aansluiting van de 
betrokken elektriciteitsproductie-eenheid, verbruiksinstallatie of energie-opslagfaciliteit in 
een oriëntatiestudie met toepassing van artikel 25, § 1, of in een studie met toepassing van 
artikel 46 , § 3, de aanvrager en de CREG eerst in een technisch rapport op de hoogte 
brengen van het voornemen. De transmissienetbeheerder bezorgt terzelfdertijd een niet-
vertrouwelijke versie van dit technisch rapport aan de aanvrager. 
De transmissienetbeheerder rechtvaardigt zijn keuze aan de hand van objectieve en 
technisch deugdelijke procedures en criteria. Een kopie van het technisch rapport wordt ter 
informatie aan de Algemene Directie Energie medegedeeld. 
§ 2. [Goedkeuring objectieve en technisch deugdelijke procedures en criteria door CREG] Na 
publieke raadpleging, georganiseerd op zijn website, legt de transmissienetbeheerder de 
objectieve en technisch deugdelijke procedures en criteria bedoeld in paragraaf 1, tweede 
lid, waaronder deze die hem toelaten te besluiten tot een gebrek aan capaciteit op het 
transmissienet, bedoeld in artikel 15, §1, van de wet, alsook de wijzigingen ervan, ter 
goedkeuring aan de CREG voor. Hij dient deze voor de eerste maal ter goedkeuring bij de 
CREG in uiterlijk op 31 december 2024. De transmissienetbeheerder publiceert de 
procedures en criteria zo snel mogelijk na goedkeuring door de CREG op zijn website. 
§ 3. [Technisch rapport herevaluatie na goedkeuring procedures en criteria] Binnen de drie 
maanden na de datum van goedkeuring voor de eerste maal van de procedures en criteria 
bedoeld in paragraaf 2, bezorgt de transmissienetbeheerder aan de CREG en de 
(kandidaat-)transmissienetgebruiker, met het oog op de toepassing van  paragraaf 6, een 
technisch rapport ingevolge de herevaluatie, en desgevallend herziening, van de 
voorafgaand aan deze goedkeuring voorgestelde aansluitingen met flexibele toegang in 
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het licht van de voornoemde procedures en criteria en die ofwel geleid hebben tot de 
bestelling van een aansluiting, of waarvan de capaciteitsreservatie nog geldig is volgens 
de bepalingen van artikel 46, §5.  
De transmissienetbeheerder brengt de (kandidaat-)transmissienetgebruiker zo snel 
mogelijk op de hoogte van de mogelijkheid om binnen de drie maanden na de datum van 
goedkeuring voor de eerste maal van de procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2 een 
herevaluatie te vragen van het voorstel van aansluiting met flexibele toegang in het kader 
van een reeds uitgevoerde oriëntatiestudie met toepassing van artikel 25. De 
transmissienetbeheerder bezorgt het technisch rapport ingevolge de herevaluatie, en 
desgevallend herziening, aan de CREG en de (kandidaat-)transmissienetgebruiker binnen 
een redelijke termijn in overeenkomst met laatstgenoemde. 
Een herziening van de aansluiting met flexibele toegang door de transmissienetbeheerder 
vindt plaats, zonder terugwerkende kracht, indien de herevaluatie door de 
transmissienetbeheerder aanleiding geeft tot de toekenning van een groter aandeel 
permanent vermogen en/of een snellere toekenning van een volledig permanente 
toegang aan de (kandidaat-)transmissienetgebruiker. 
§ 4. [Technisch rapport herevaluatie na nieuw federaal ontwikkelingsplan] Binnen de drie 
maanden na de datum van goedkeuring door de minister van het ontwikkelingsplan 
bedoeld in artikel 13 van de wet dat in een netversterking in een regio voorziet, bezorgt 
de transmissienetbeheerder aan de CREG en de (kandidaat-)transmissienetgebruiker, met 
het oog op de toepassing van paragraaf 6, een technisch rapport ingevolge de 
herevaluatie, en desgevallend herziening, van de betrokken reeds voorgestelde 
aansluitingen met flexibele toegang in het licht van deze netversterking en die ofwel 
geleid hebben tot de bestelling van een aansluiting, of waarvan de capaciteitsreservatie 
nog geldig is volgens de bepalingen van artikel 46, §5.  
De transmissienetbeheerder brengt de (kandidaat-)transmissienetgebruiker op de hoogte 
van de mogelijkheid om binnen de drie maanden na de datum van goedkeuring van het 
ontwikkelingsplan een herevaluatie te vragen van het voorstel van aansluiting met 
flexibele toegang in het kader van een reeds uitgevoerde oriëntatiestudie met toepassing 
van artikel 25. 
Onverminderd paragraaf 7, vindt een herziening van de aansluiting met flexibele toegang 
door de transmissienetbeheerder plaats, zonder terugwerkende kracht, indien de 
herevaluatie door de transmissienetbeheerder aanleiding geeft tot de toekenning van een 
groter aandeel permanent vermogen en/of een snellere toekenning van een volledig 
permanente toegang aan de (kandidaat-)transmissienetgebruiker. 
§ 5. [Controle CREG tijdens transitieperiode] Wat betreft de voorstellen van aansluitingen 
met flexibele toegang ingediend bij de CREG overeenkomstig paragraaf 1 tot de datum 
van goedkeuring door de CREG voor de eerste maal van de procedures en criteria bedoeld 
in paragraaf 2, beschikt de CREG over een termijn van twintig werkdagen om 
opmerkingen te bezorgen aan de transmissienetbeheerder over de volledigheid, 
correctheid en transparantie van de informatie vervat in het technisch rapport en over de 
niet-discriminatoire behandeling ten aanzien van andere door de 
transmissienetbeheerder reeds voorgestelde aansluitingen met flexibele toegang. De 
transmissienetbeheerder houdt met deze opmerkingen rekening en bezorgt in 
voorkomend geval een aangepaste versie van het technisch rapport aan de CREG en de 
aanvrager. 
§ 6. [Controle CREG tijdens definitief regime, d.w.z. na transitieperiode] De bepalingen van 
deze paragraaf zijn van toepassing op: 
a) de voorstellen van aansluitingen met flexibele toegang ingediend bij de CREG 
overeenkomstig paragraaf 1 vanaf de datum van goedkeuring door de CREG voor de 
eerste maal van de procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2, 
b)  de technische rapporten bezorgd overeenkomstig paragrafen 3 en 4. 
Op vraag van de (kandidaat-) transmissienetgebruiker, wanneer deze niet akkoord gaat 
met het voorstel van aansluiting met flexibele toegang van de transmissienetbeheerder,  
analyseert de CREG dit voorstel en keurt het dit goed of af of vraagt een herziening aan 
de transmissienetbeheerder binnen de termijn die de CREG bepaalt die minstens twintig 
werkdagen bedraagt. De CREG kan ook op eigen initiatief, wanneer de toepassing door 
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de transmissienetbeheerder van de procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2 volgens 
haar een grondigere analyse vergt, dit voorstel goedkeuren, afkeuren of vragen te herzien 
binnen de termijn die ze bepaalt die minstens twintig werkdagen bedraagt. 
De (kandidaat-)transmissienetgebruiker beschikt over een termijn van twintig werkdagen  
om een bezwaar als bedoeld in het vorige lid bij de CREG in te dienen. De aanvrager 
motiveert zijn bezwaar aan de hand van de procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2. 
De CREG informeert de transmissienetbeheerder over de indiening van een bezwaar. 
De CREG beschikt over een termijn van twintig werkdagen om haar intentie tot het nemen 
van een beslissing overeenkomstig het tweede lid aan de transmissienetbeheerder en de 
(kandidaat-)transmissienetgebruiker kenbaar te maken. 
Deze termijn van twintig werkdagen bedoeld in het derde en vierde lid begint te lopen: 
a) voor de aansluitingen met flexibele toegang bedoeld in het eerste lid, onder a), 
vanaf de datum van kennisgeving door de transmissienetbeheerder van de voorgestelde 
aansluiting met flexibele toegang aan de (kandidaat-)transmissienetgebruiker  
respectievelijk de CREG,  
b) voor de aansluitingen met flexibele toegang bedoeld in het eerste lid, onder b), 
vanaf de datum van kennisgeving door de transmissienetbeheerder aan de (kandidaat-
)transmissienetgebruiker respectievelijk de CREG van de herevaluatie van de aansluiting 
met flexibele toegang overeenkomstig paragrafen 3 of 4. 
De CREG neemt een beslissing bedoeld in het tweede lid binnen de vijftig werkdagen na 
ontvangst van een volledig dossier vanwege de transmissienetbeheerder. De termijnen 
bedoeld in de artikelen 25 en 46, §§1 en 3, worden desgevallend dienovereenkomstig 
verlengd.  
De bepalingen van deze paragraaf laten de mogelijkheid voor de CREG onverlet om binnen 
een termijn van vijftien werkdagen berekend overeenkomstig het vijfde lid opmerkingen 
te bezorgen aan de transmissienetbeheerder over de volledigheid, de correctheid en 
transparantie van de informatie vervat in het technisch rapport. De 
transmissienetbeheerder houdt met deze opmerkingen rekening en bezorgt in 
voorkomend geval een aangepaste versie van het technisch rapport aan de CREG en de 
(kandidaat-) transmissienetgebruiker. 
§ 7. [= §2 huidig artikel 61; betreft verband met federaal ontwikkelingsplan] De mogelijkheid 
om flexibele toegang te verlenen voor de aansluiting van een elektriciteitsproductie-
eenheid, een verbruiksinstallatie of een energieopslag-faciliteit ontslaat de 
transmissienetbeheerder niet van de ontwikkeling van zijn netwerk overeenkomstig het 
ontwikkelingsplan als bedoeld in artikel 13 van de wet. 
De flexibele toegang is beperkt in de tijd en eindigt op de datum van de ingebruikname van 
de nodige versterkingen van het netwerk voorzien door het ontwikkelingsplan bedoeld in het 
eerste lid. Op deze datum wordt het ter beschikking gesteld flexibel vermogen een 
permanent vermogen en wordt deze toegevoegd aan het reeds ter beschikking gesteld 
permanent vermogen. Deze flexibele toegang is niet beperkt in de tijd als het voornoemde 
ontwikkelingsplan niet de nodige versterkingen biedt. 
§ 8. [= §3 huidig artikel 61 met beperkte wijzigingen; betreft inhoud technisch rapport] Het 
technisch rapport bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, en paragrafen 3 en 4, specificeert de 
voorwaarden voor het verlenen van flexibele toegang, waaronder: 
1° het geplande moment voor het in dienst stellen van de noodzakelijke 
netwerkversterkingen voorzien in het voornoemde ontwikkelingsplan; 
2° permanent vermogen op permanente wijze beschikbaar gesteld en het beschikbare 
flexibele vermogen; 
3° een schatting van de gemiddelde duur en de totale duur per jaar gedurende dewelke het 
flexibele vermogen kan worden verminderd; 
4° het referentienet voor en na realisatie van de geplande netwerkversterkingen; 
5° de beperkende netwerkelementen, hun thermische limieten en de impact van de 
voorziene aansluiting op deze beperkende netwerkelementen  
6° de marktcondities waarbij congestierisico’s optreden; 
7° de gereserveerde en niet-gereserveerde capaciteit in het referentienet; 
8° de relevante jaarprofielen, zoals belastingsprofielen op de beperkende 
netwerkelementen. 
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Als de noodzakelijke netwerkversterkingen waarin in het ontwikkelingsplan als bedoeld in 
artikel 13 van de wet is voorzien, niet plaatsvinden op het geplande tijdstip overeenkomstig 
§ 3, 1°, kan de transmissienetbeheerder de CREG verzoeken om flexibele toegang voor een 
bepaalde periode uit te breiden, afhankelijk van voorwaarden in dat geval. 
§ 9. [= §4 huidig artikel 61; betreft vermindering flexibele vermogen] De 
transmissienetbeheerder kan het beschikbare flexibele vermogen alleen verminderen als 
aan de volgende cumulatieve voorwaarden is voldaan: 
1° in geval van congestie; 
2° wanneer de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk wordt bedreigd.”  
(in vet de wijzigingen ten opzichte van het bestaande artikel 61 van de gedragscode; de 
vermeldingen tussen haken in het groen zijn louter bedoeld voor een goed begrip van de 
doorgevoerde wijzigingen. Deze markeringen worden verwijderd uit de uiteindelijke tekst.) 

 

Artikel 2 

23. De CREG voert een wijziging door van artikel 244 van de gedragscode om te vermijden dat de 
CREG nog goedkeuringsaanvragen betreffende aansluitingen met flexibele toegang ontvangt op basis 
van en volgens de procedure van artikel 170 van het federaal technisch reglement. Artikel 244 van de 
gedragscode bevat immers een overgangsbepaling die onder meer de aansluitingsprocedures van het 
federaal technisch reglement handhaaft wat betreft de aansluitingsaanvragen ingediend bij de 
transmissienetbeheerder vóór de inwerkingtreding van de gedragscode op 20 oktober 2022.  

De huidige aanpassingen van de procedure ter beoordeling van voorstellen van aansluitingen met 
flexibele toegang (zie onder artikel 1 van deze ontwerpbeslissing) moeten ook voor die dossiers 
doorwerken. Dit betekent concreet dat ook de voorstellen van aansluitingen met flexibele toegang 
betreffende de aanvragen voor een oriëntatiestudie en de aansluitingsaanvragen ingediend bij Elia 
vóór 20 oktober 2022 in voorkomend geval nog louter voor opmerkingen door de 
transmissienetbeheerder bij de CREG worden ingediend in de transitieperiode bedoeld onder A) of, 
voor zover relevant, volgens het definitieve regime bedoeld onder B) (cf. supra paragraaf 18).   

Daartoe wordt, door middel van het ontworpen artikel 2, artikel 244 van de gedragscode vervangen 
als volgt: 

“Iedere aansluitingsaanvraag, iedere aanvraag tot het bekomen van het statuut van 
balanceringsverantwoordelijke en iedere toegangsaanvraag ingediend vóór de 
inwerkingtreding van deze gedragscode overeenkomstig de artikelen 148 tot 153, 217 tot 
218 en 189 tot 190 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch 
reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, 
wordt behandeld overeenkomstig de voornoemde procedures11 van dit koninklijk besluit, 
met dien verstande dat de bepalingen inzake flexibele toegang bedoeld in artikel 61 van 
de gedragscode van toepassing zijn. Dit onverminderd de andere overgangsbepalingen van 
deze titel.” 
(in vet de wijzigingen ten opzichte van het bestaande artikel 244 van de gedragscode) 

 

Artikel 3 

24. Het is de bedoeling dat de nieuwe regeling zo snel als mogelijk van kracht wordt. Om die reden 
wordt voorzien dat deze in werking treedt op de dag van bekendmaking ervan op de website van de 
CREG. Door de openbare raadpleging die wordt georganiseerd over deze ontwerpbeslissing zullen de 

 

11 Dit betreft een wijziging ter rechtzetting van een incoherentie in de bewoordingen tussen de Nederlandstalige en 

Franstalige versie van artikel 244 van de gedragscode.  In de Franstalige versie is sprake van “procédures”, wat de verkieslijke 
term is. 
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wijzigingen ook niet als een verrassing komen voor de transmissienetbeheerder en de 
transmissienetgebruikers.  

Er wordt niet in een overgangsregeling voorzien. De bepalingen van deze beslissing zijn bijgevolg 
onmiddellijk van toepassing op de lopende procedures inzake aansluitingen met flexibele toegang, wat 
de CREG uitdrukkelijk wenst toe te voegen in het ontworpen artikel 3 teneinde discussies daarover te 
vermijden. 

Dit houdt concreet in dat de goedkeuringsaanvragen die reeds door Elia werden ingediend bij de CREG 
op de datum van bekendmaking van deze beslissing op de website van de CREG, niet langer tot een 
beslissing tot goed- of afkeuring vanwege de CREG zullen leiden, maar beschouwd zullen worden als 
dossiers ter informatie van de CREG waarop de bepalingen van het ontworpen artikel 61, §5, van 
toepassing zijn (Transitieperiode bedoeld onder A), cf. supra paragraaf 18). 

Daartoe wordt, door middel van het ontworpen artikel 3, een bepaling van inwerkingtreding voorzien 
als volgt: 

“Deze beslissing treedt in werking op de dag van bekendmaking ervan op de website 
van de CREG, www.creg.be.” 

De bepalingen van deze beslissing zijn van toepassing op de lopende procedures.” 

6. CONCLUSIE 

25. Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder de artikelen 11, § 2, tweede lid, en 23, § 2, tweede lid, 9°bis, 

Gelet op de analyse en toelichting opgenomen in delen 4 en 5 van deze ontwerpbeslissing; 

beslist de CREG om de wijzigingen van de gedragscode van 20 oktober 2022, die in bijlage zijn 
opgenomen, vast te stellen. 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Ilse TANT Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE  

Wijzigingen van de gedragscode van 20 oktober 2022 

CREG 

GEDRAGSCODE ELEKTRICITEIT 

CREG 

CODE DE BONNE CONDUITE ÉLECTRICITÉ 

Beslissing tot wijziging van de gedragscode van 

20 oktober 2022 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de aansluiting op en de 

toegang tot het transmissienet en van de 

methoden voor het berekenen of vastleggen 

van de voorwaarden inzake de verstrekking van 

ondersteunende diensten en de toegang tot de 

grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief 

de procedures voor de toewijzing van 

capaciteit en congestiebeheer 

Décision de modification du code de bonne 

conduite du 20 octobre 2022 établissant les 

conditions de raccordement et d'accès au 

réseau de transport et les méthodes pour le 

calcul ou la détermination des conditions en ce 

qui concerne la dispense de services auxiliaires 

et d'accès à l’ infrastructure transfrontalière, en 

ce compris les procédures pour l’attribution de 

capacité et la gestion des congestions 

HOOFDSTUK 1 – Wijzigingen van de 

gedragscode 

CHAPITRE 1 - Modifications du code de bonne 

conduite 

Artikel 1. Artikel 61 van de gedragscode van 20 

oktober 2022 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de aansluiting op en de 

toegang tot het transmissienet en van de 

methoden voor het berekenen of vastleggen van 

de voorwaarden inzake de verstrekking van 

ondersteunende diensten en de toegang tot de 

grensoverschrijdende infrastructuur, inclusief 

de procedures voor de toewijzing van capaciteit 

en congestiebeheer wordt vervangen als volgt: 

Article 1er. L'article 61 du code de bonne 

conduite du 20 octobre 2022 établissant les 

conditions de raccordement et d'accès au 

réseau de transport et les méthodes pour le 

calcul ou la détermination des conditions en ce 

qui concerne la dispense de services auxiliaires 

et d'accès à l'infrastructure transfrontalière, en 

ce compris les procédures pour l’attribution de 

capacité et la gestion des congestions est 

remplacé comme suit : 

Art. 61. § 1. Wanneer het verzoek om een 

oriëntatiestudie als bedoeld in artikel 17, § 1, of 

de aansluitingsaanvraag als bedoeld in 

artikel 29, § 1, betrekking heeft op de aansluiting 

van een elektriciteitsproductie-eenheid, een 

verbruiksinstallatie of een energieopslag- 

faciliteit brengt de transmissienetbeheerder die 

flexibele toegang voorstelt voor de aansluiting 

van de betrokken elektriciteitsproductie-

eenheid, verbruiksinstallatie of energie-

opslagfaciliteit in een oriëntatiestudie met 

toepassing van artikel 25, § 1, of in een studie 

met toepassing van artikel 46, § 3, de CREG eerst 

in een technisch rapport op de hoogte van het 

voornemen. De transmissienetbeheerder 

bezorgt terzelfdertijd een niet-vertrouwelijke 

versie van dit technisch rapport aan de 

aanvrager. 

Art. 61. § 1er. Lorsque la demande d’étude 

d’orientation visée à l’article 17, § 1er, ou la 

demande de raccordement visée à l’article 29, § 

1er, porte sur le raccordement d’une unité de 

production d’électricité, d’une installation de 

consommation ou d’une installation de stockage 

d'énergie, le gestionnaire du réseau de transport 

qui propose un accès flexible pour le 

raccordement de l’unité de production 

d’électricité, de l‘installation de consommation, 

ou de l’installation de stockage d'énergie 

concernée dans une étude d’orientation en 

application de l’article 25, § 1er, ou dans une 

étude en application de l’article 46, § 3, notifie 

préalablement la CREG de son intention dans un 

rapport technique. Le gestionnaire du réseau de 

transport fournit en même temps au 

demandeur une version non confidentielle de ce 

rapport technique. 
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De transmissienetbeheerder rechtvaardigt zijn 

keuze aan de hand van objectieve en technisch 

deugdelijke procedures en criteria. Een kopie 

van het technisch rapport wordt ter informatie 

aan de Algemene Directie Energie medegedeeld. 

Le gestionnaire du réseau de transport y justifie 

son choix par des procédures et des critères 

objectifs et techniquement fondés. Une copie du 

rapport technique est transmis à la Direction 

générale de l’Énergie pour information. 

§ 2. Na publieke raadpleging, georganiseerd op 

zijn website, legt de transmissienetbeheerder  

de objectieve en technisch deugdelijke 

procedures en criteria bedoeld in paragraaf 1, 

tweede lid, waaronder deze die hem toelaten te 

besluiten tot een gebrek aan capaciteit op het 

transmissienet, bedoeld in artikel 15, §1, van de 

wet, alsook de wijzigingen ervan, ter 

goedkeuring aan de CREG voor. Hij dient deze 

voor de eerste maal ter goedkeuring bij de CREG 

in uiterlijk op 31 december 2024. De 

transmissienetbeheerder publiceert de 

procedures en criteria zo snel mogelijk na 

goedkeuring door de CREG op zijn website. 

§ 2. Après consultation publique, organisée sur 

son site Web, le gestionnaire du réseau de 

transport soumet à l’approbation de la CREG les 

procédures et critères objectifs et 

techniquement fondés visés au paragraphe 1er, 

deuxième alinéa, dont ceux qui lui permettent 

de décider d’un manque de capacité sur le 

réseau de transport, visé à l’article 15, § 1er, de 

la loi, ainsi que ses modifications. Il les soumet 

pour la première fois à l'approbation de la CREG 

au plus tard le 31 décembre 2024. Le 

gestionnaire du réseau de transport publie les 

procédures et critères sur son site Web dans les 

plus brefs délais après leur approbation par la 

CREG. 

§ 3. Binnen de drie maanden na de datum van 

goedkeuring voor de eerste maal van de 

procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2, 

bezorgt de transmissienetbeheerder aan de 

CREG en de (kandidaat-

)transmissienetgebruiker, met het oog op de 

toepassing van  paragraaf 6, een technisch 

rapport ingevolge de herevaluatie, en 

desgevallend herziening, van de voorafgaand 

aan deze goedkeuring voorgestelde 

aansluitingen met flexibele toegang in het licht 

van de voornoemde procedures en criteria en 

die ofwel geleid hebben tot de bestelling van 

een aansluiting, of waarvan de 

capaciteitsreservatie nog geldig is volgens de 

bepalingen van artikel 46, §5.  

§ 3. Dans un délai de trois mois à compter de la 

date de la première approbation des procédures 

et critères visés au paragraphe 2, le gestionnaire 

du réseau de transport fournit à la CREG et à 

l’utilisateur du réseau de transport (candidat), 

aux fins de l’application du paragraphe 6, un 

rapport technique relatif à la réévaluation, et le 

cas échéant à la révision, des raccordements 

avec accès flexible proposés avant cette 

approbation, à la lumière des procédures et 

critères précités et qui ont conduit à la 

commande d'un raccordement, ou dont la 

réservation de capacité est encore valable selon 

les dispositions de l'article 46, § 5. 

De transmissienetbeheerder brengt de 

(kandidaat-)transmissienetgebruiker zo snel 

mogelijk op de hoogte van de mogelijkheid om 

binnen de drie maanden na de datum van 

goedkeuring voor de eerste maal van de 

procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2 

een herevaluatie te vragen van het voorstel van 

aansluiting met flexibele toegang in het kader 

van een reeds uitgevoerde oriëntatiestudie met 

toepassing van artikel 25. De 

transmissienetbeheerder bezorgt het technisch 

rapport ingevolge de herevaluatie, en 

Le gestionnaire du réseau de transport informe 

l’utilisateur du réseau de transport (candidat) 

dans les plus brefs délais de la possibilité de 

demander une réévaluation de la proposition de 

raccordement avec accès flexible dans un délai 

de trois mois suivant la date de la première 

approbation des procédures et critères visés au 

paragraphe 2 dans le cadre d'une étude 

d'orientation déjà réalisée en application de 

l'article 25. Le gestionnaire du réseau de 

transport transmet le rapport technique relatif à 

la réévaluation, et le cas échéant à la révision, à 
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desgevallend herziening, aan de CREG en de 

(kandidaat-)transmissienetgebruiker binnen een 

redelijke termijn in overeenkomst met 

laatstgenoemde. 

la CREG et à l’utilisateur du réseau de transport 

(candidat) dans un délai raisonnable en accord 

avec ce dernier. 

Een herziening van de aansluiting met flexibele 

toegang door de transmissienetbeheerder vindt 

plaats, zonder terugwerkende kracht, indien de 

herevaluatie door de transmissienetbeheerder 

aanleiding geeft tot de toekenning van een 

groter aandeel permanent vermogen en/of een 

snellere toekenning van een volledig 

permanente toegang aan de (kandidaat-

)transmissienetgebruiker. 

Le gestionnaire du réseau de transport procède 

à une révision du raccordement avec accès 

flexible, sans effet rétroactif, si la réévaluation 

par le gestionnaire du réseau de transport 

conduit à l'attribution d'une part plus 

importante de puissance permanente et/ou à 

l'attribution plus rapide d'un accès permanent 

total à l'utilisateur du réseau de transport 

(candidat). 

§ 4. Binnen de drie maanden na de datum van 

goedkeuring door de minister van het 

ontwikkelingsplan bedoeld in artikel 13 van de 

wet dat in een netversterking in een regio 

voorziet, bezorgt de transmissienetbeheerder 

aan de CREG en de (kandidaat-

)transmissienetgebruiker, met het oog op de 

toepassing van paragraaf 6, een technisch 

rapport ingevolge de herevaluatie, en 

desgevallend herziening, van de betrokken 

reeds voorgestelde aansluitingen met flexibele 

toegang in het licht van deze netversterking en 

die ofwel geleid hebben tot de bestelling van 

een aansluiting, of waarvan de 

capaciteitsreservatie nog geldig is volgens de 

bepalingen van artikel 46, §5.  

§ 4. Dans les trois mois suivant la date 

d’approbation par le ministre du plan de 

développement visé à l’article 13 de la loi 

prévoyant un renforcement du réseau dans une 

région, le gestionnaire du réseau de transport 

fournit à la CREG et à l’utilisateur du réseau de 

transport (candidat), en vue de l’application du 

paragraphe 6, un rapport technique relatif à la 

réévaluation, et le cas échéant à la révision, des 

raccordements concernés avec accès flexible 

déjà proposés à la lumière de ce renforcement 

du réseau et qui ont conduit à la commande d’un 

raccordement, ou dont la réservation de 

capacité est encore valable selon les dispositions 

de l’article 46, § 5. 

 

De transmissienetbeheerder brengt de 

(kandidaat-)transmissienetgebruiker op de 

hoogte van de mogelijkheid om binnen de drie 

maanden na de datum van goedkeuring van het 

ontwikkelingsplan een herevaluatie te vragen 

van het voorstel van aansluiting met flexibele 

toegang in het kader van een reeds uitgevoerde 

oriëntatiestudie met toepassing van artikel 25. 

Le gestionnaire du réseau de transport informe 

l’utilisateur du réseau de transport (candidat) de 

la possibilité de demander, dans un délai de trois 

mois suivant la date d'approbation du plan de 

développement, une réévaluation de la 

proposition de raccordement avec accès flexible 

dans le cadre d'une étude d'orientation déjà 

réalisée en application de l'article 25. 

Onverminderd paragraaf 7, vindt een herziening 

van de aansluiting met flexibele toegang door de 

transmissienetbeheerder plaats, zonder 

terugwerkende kracht, indien de herevaluatie 

door de transmissienetbeheerder aanleiding 

geeft tot de toekenning van een groter aandeel 

permanent vermogen en/of een snellere 

toekenning van een volledig permanente 

toegang aan de (kandidaat-

)transmissienetgebruiker. 

Sans préjudice du paragraphe 7, le gestionnaire 

du réseau de transport procède à une révision 

du raccordement avec accès flexible, sans effet 

rétroactif, si la réévaluation du gestionnaire du 

réseau de transport conduit à l'attribution d'une 

part plus importante de puissance permanente 

et/ou à l'attribution plus rapide d'un accès 

permanent total à l'utilisateur du réseau de 

transport (candidat). 
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§ 5. Wat betreft de voorstellen van aansluitingen 

met flexibele toegang ingediend bij de CREG 

overeenkomstig paragraaf 1 tot de datum van 

goedkeuring door de CREG voor de eerste maal 

van de procedures en criteria bedoeld in 

paragraaf 2, beschikt de CREG over een termijn 

van twintig werkdagen om opmerkingen te 

bezorgen aan de transmissienetbeheerder over 

de volledigheid, correctheid en transparantie 

van de informatie vervat in het technisch 

rapport en over de niet-discriminatoire 

behandeling ten aanzien van andere door de 

transmissienetbeheerder reeds voorgestelde 

aansluitingen met flexibele toegang. De 

transmissienetbeheerder houdt met deze 

opmerkingen rekening en bezorgt in 

voorkomend geval een aangepaste versie van 

het technisch rapport  aan de CREG en  de 

aanvrager. 

§ 5. En ce qui concerne les propositions de 

raccordements avec accès flexible soumises à la 

CREG conformément au paragraphe 1er jusqu’à 

la date de première approbation par la CREG des 

procédures et critères visés au paragraphe 2, la 

CREG dispose d’un délai de vingt jours ouvrables 

pour faire part au gestionnaire du réseau de 

transport de ses observations sur l’exhaustivité, 

l’exactitude et la transparence des informations 

contenues dans le rapport technique et sur le 

traitement non discriminatoire par rapport aux 

autres raccordements avec accès flexible déjà 

proposés par le gestionnaire du réseau de 

transport. Le gestionnaire du réseau de 

transport tient compte de ces observations et 

fournit, le cas échéant, une version adaptée du 

rapport technique à la CREG et au demandeur. 

§ 6. De bepalingen van deze paragraaf zijn van 

toepassing op: 

a) de voorstellen van aansluitingen met 

flexibele toegang ingediend bij de CREG 

overeenkomstig paragraaf 1 vanaf de 

datum van goedkeuring door de CREG 

voor de eerste maal van de procedures 

en criteria bedoeld in paragraaf 2, 

b) de technische rapporten bezorgd  

overeenkomstig paragrafen 3 en 4. 

§ 6. Les dispositions du présent paragraphe 

s’appliquent : 

a) aux propositions de raccordements avec 

accès flexible soumises à la CREG 

conformément au paragraphe 1er à 

partir de la date de première 

approbation par la CREG des procédures 

et critères visés au paragraphe 2, 

b) aux rapports techniques remis 

conformément aux paragraphes 3 et 4. 

Op vraag van de (kandidaat-) 

transmissienetgebruiker, wanneer deze niet 

akkoord gaat met het voorstel van aansluiting 

met flexibele toegang van de 

transmissienetbeheerder,  analyseert de CREG 

dit voorstel en keurt het dit goed of af of vraagt 

een herziening aan de transmissienetbeheerder 

binnen de termijn die de CREG bepaalt die 

minstens twintig werkdagen bedraagt. De CREG 

kan ook op eigen initiatief, wanneer de 

toepassing door de transmissienetbeheerder 

van de procedures en criteria bedoeld in 

paragraaf 2 volgens haar een grondigere analyse 

vergt, dit voorstel goedkeuren, afkeuren of 

vragen te herzien binnen de termijn die ze 

bepaalt die minstens twintig werkdagen 

bedraagt. 

A la demande de l’utilisateur du réseau de 

transport (candidat), si ce dernier n'est pas 

d'accord avec la proposition de raccordement 

avec accès flexible du gestionnaire du réseau de 

transport, la CREG analyse cette proposition et 

l'approuve ou la rejette ou demande une 

révision au gestionnaire du réseau de transport 

dans le délai fixé par la CREG qui est d'au moins 

vingt jours ouvrables. La CREG peut également, 

de sa propre initiative, lorsqu'elle estime que 

l'application par le gestionnaire du réseau de 

transport des procédures et critères visés au 

paragraphe 2 nécessite une analyse plus 

approfondie, approuver, rejeter ou demander 

une révision de cette proposition dans le délai 

qu'elle détermine qui est d'au moins vingt jours 

ouvrables. 

De (kandidaat-)transmissienetgebruiker 

beschikt over een termijn van twintig 

L’utilisateur du réseau de transport (candidat) 

dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour 
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werkdagen  om een bezwaar als bedoeld in het 

vorige lid bij de CREG in te dienen. De aanvrager 

motiveert zijn bezwaar aan de hand van de 

procedures en criteria bedoeld in paragraaf 2. 

De CREG informeert de 

transmissienetbeheerder over de indiening van 

een bezwaar. 

introduire auprès de la CREG une objection telle 

que visée à l'alinéa précédent. Le demandeur 

justifie son objection en utilisant les procédures 

et critères visés au paragraphe 2. La CREG 

informe le gestionnaire du réseau de transport 

de l'introduction d'une objection. 

De CREG beschikt over een termijn van twintig 

werkdagen om haar intentie tot het nemen van 

een beslissing overeenkomstig het tweede lid 

aan de transmissienetbeheerder en de 

(kandidaat-)transmissienetgebruiker kenbaar te 

maken. 

La CREG dispose d'un délai de vingt jours 

ouvrables pour communiquer au gestionnaire 

du réseau de transport et à l’utilisateur du 

réseau de transport (candidat) son intention de 

prendre une décision conformément au 

deuxième alinéa. 

Deze termijn van twintig werkdagen bedoeld in 

het derde en vierde lid begint te lopen: 

a) voor de aansluitingen met flexibele 

toegang bedoeld in het eerste lid, onder a), 

vanaf de datum van kennisgeving door de 

transmissienetbeheerder van de 

voorgestelde aansluiting met flexibele 

toegang aan de (kandidaat-

)transmissienetgebruiker  respectievelijk 

de CREG, 

b) voor de aansluitingen met flexibele 

toegang bedoeld in het eerste lid, onder b), 

vanaf de datum van kennisgeving door de 

transmissienetbeheerder aan de 

(kandidaat-) transmissienetgebruiker 

respectievelijk de CREG van de 

herevaluatie van de aansluiting met 

flexibele toegang overeenkomstig 

paragrafen 3 of 4. 

Ce délai de vingt jours ouvrables visé aux 

troisième et quatrième alinéas commence à 

courir : 

a) pour les raccordements avec accès flexible 

visés au premier alinéa, sous a), à compter 

de la date de notification par le 

gestionnaire du réseau de transport du 

projet de raccordement avec accès flexible 

à l'utilisateur du réseau de transport 

(candidat) ou à la CREG, 

b) pour les raccordements avec accès flexible 

visés au premier alinéa, sous b), à compter 

de la date de notification par le 

gestionnaire du réseau de transport à 

l'utilisateur du réseau de transport 

(candidat) ou à la CREG de la réévaluation 

du raccordement avec accès flexible 

conformément aux paragraphes 3 ou 4. 

De CREG neemt een beslissing bedoeld in het 

tweede lid binnen de vijftig werkdagen na 

ontvangst van een volledig dossier vanwege de 

transmissienetbeheerder. De termijnen bedoeld 

in de artikelen 25 en 46, §§1 en 3, worden 

desgevallend dienovereenkomstig verlengd.  

La CREG prend la décision visée à l'alinéa 2 dans 

les cinquante jours ouvrables suivant la 

réception d'un dossier complet de la part du 

gestionnaire du réseau de transport. Les délais 

visés aux articles 25 et 46, §§ 1er et 3 sont, le cas 

échéant, prolongés en conséquence.  

De bepalingen van deze paragraaf laten de 

mogelijkheid voor de CREG onverlet om binnen 

een termijn van vijftien werkdagen berekend 

overeenkomstig het vijfde lid opmerkingen te 

bezorgen aan de transmissienetbeheerder over 

de volledigheid, de correctheid en transparantie 

van de informatie vervat in het technisch 

rapport. De transmissienetbeheerder houdt met 

deze opmerkingen rekening en bezorgt in 

voorkomend geval een aangepaste versie van 

Les dispositions du présent paragraphe sont 

sans préjudice de la possibilité pour la CREG 

d'adresser au gestionnaire du réseau de 

transport des observations sur l'exhaustivité, 

l'exactitude et la transparence des informations 

contenues dans le rapport technique dans un 

délai de quinze jours ouvrables calculé 

conformément au cinquième alinéa. Le 

gestionnaire du réseau de transport tient 

compte de ces observations et fournit, le cas 



 

Niet-vertrouwelijk  25/26 

het technisch rapport aan de CREG en de 

(kandidaat-) transmissienetgebruiker. 

échéant, une version adaptée du rapport 

technique à la CREG et à l'utilisateur du réseau 

de transport (candidat). 

§ 7. De mogelijkheid om flexibele toegang te 

verlenen voor de aansluiting van een 

elektriciteitsproductie-eenheid, een 

verbruiksinstallatie of een energieopslag-

faciliteit ontslaat de transmissienetbeheerder 

niet van de ontwikkeling van zijn netwerk 

overeenkomstig het ontwikkelingsplan als 

bedoeld in artikel 13 van de wet. 

§ 7. La possibilité d’octroyer un accès flexible 

pour le raccordement d’une unité de production 

d’électricité, d’une installation de 

consommation ou d’une installation de stockage 

d'énergie ne dispense pas le gestionnaire du 

réseau du transport de développer son réseau 

conformément au plan de développement visé à 

l’article 13 de la loi. 

De flexibele toegang is beperkt in de tijd en 

eindigt op de datum van de ingebruikname van 

de nodige versterkingen van het netwerk 

voorzien door het ontwikkelingsplan bedoeld in 

het eerste lid. Op deze datum wordt het ter 

beschikking gesteld flexibel vermogen een 

permanent vermogen en wordt deze 

toegevoegd aan het reeds ter beschikking 

gesteld permanent vermogen. Deze flexibele 

toegang is niet beperkt in de tijd als het 

voornoemde ontwikkelingsplan niet de nodige 

versterkingen biedt. 

L'accès flexible est limité dans le temps et prend 

fin à la date de mise en service des 

renforcements nécessaires du réseau prévus par 

le plan de développement visé à l'alinéa 1er. A 

cette date, la puissance flexible mise à 

disposition devient une puissance permanente 

et s'ajoute à la puissance permanente déjà mise 

à disposition. Cet accès flexible n'est pas limité 

dans le temps si le plan de développement 

précité ne prévoit pas les renforcements 

nécessaires. 

§ 8. Het technisch rapport bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, en paragrafen 3 en 4, specificeert 

de voorwaarden voor het verlenen van flexibele 

toegang, waaronder: 

§ 8. Le rapport technique visé au paragraphe 1er, 

premier alinéa, et aux paragraphes 3 et 4, 

précise les conditions d'octroi de l'accès flexible, 

notamment : 

1° het geplande moment voor het in dienst 

stellen van de noodzakelijke 

netwerkversterkingen voorzien in het 

voornoemde ontwikkelingsplan; 

1° le moment prévu pour la mise en service des 

renforcements nécessaires du réseau prévus par 

le plan de développement précité ; 

2° permanent vermogen op permanente wijze 

beschikbaar gesteld en het beschikbare flexibele 

vermogen; 

2° la puissance permanente mise à disposition 

de manière permanente et la puissance flexible 

mise à disposition ; 

3° een schatting van de gemiddelde duur en de 

totale duur per jaar gedurende dewelke het 

flexibele vermogen kan worden verminderd; 

3° une estimation de la durée moyenne et la 

durée totale par an pendant laquelle la 

puissance flexible peut être réduite ; 

4° het referentienet voor en na realisatie van de 

geplande netwerkversterkingen;  

4° le réseau de référence avant et après la 

réalisation des renforcements de réseau 

prévus ;  

5° de beperkende netwerkelementen, hun 

thermische limieten en de impact van de 

voorziene aansluiting op deze beperkende 

netwerkelementen; 

5° les éléments de réseau limitants, leurs limites 

thermiques et l'impact du raccordement prévu 

sur ces éléments de réseau limitants ; 

6° de marktcondities waarbij congestierisico’s 

optreden; 

6° les conditions de marché dans lesquelles les 

risques de congestion se produisent ; 
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7° de gereserveerde en niet-gereserveerde 

capaciteit in het referentienet; 

7° la capacité réservée et non réservée dans le 

réseau de référence ; 

8° de relevante jaarprofielen, zoals 

belastingsprofielen op de beperkende 

netwerkelementen. 

8° les profils annuels pertinents, tels que les 

profils de charge sur les éléments de réseau 

limitants. 

Als de noodzakelijke netwerkversterkingen 

waarin in het ontwikkelingsplan als bedoeld in 

artikel 13 van de wet is voorzien, niet 

plaatsvinden op het geplande tijdstip 

overeenkomstig § 3, 1°, kan de 

transmissienetbeheerder de CREG verzoeken 

om flexibele toegang voor een bepaalde periode 

uit te breiden, afhankelijk van voorwaarden in 

dat geval. 

Si les renforcements nécessaires du réseau 

prévus par le plan de développement visé à 

l’article 13 de la loi n’ont pas lieu au moment 

prévu conformément au § 3, 1°, le gestionnaire 

du réseau de transport peut demander à la CREG 

une prolongation de l’accès flexible pour une 

durée déterminée, moyennant conditions le cas 

échéant. 

§ 9. De transmissienetbeheerder kan het 

beschikbare flexibele vermogen alleen 

verminderen als aan de volgende cumulatieve 

voorwaarden is voldaan: 

§ 9. Le gestionnaire du réseau de transport ne 

peut réduire la puissance flexible mise à 

disposition que si les conditions cumulatives 

suivantes sont remplies : 

1° in geval van congestie; 1° en cas de congestion ; 

2° wanneer de veiligheid en betrouwbaarheid 

van het netwerk wordt bedreigd. 

2° lorsque la sécurité et la fiabilité du réseau 

sont menacées. 

Art. 2. Artikel 244 wordt vervangen als volgt: Art. 2. L’article 244 est remplacé comme suit : 

“Art. 244. Iedere aansluitingsaanvraag, iedere 

aanvraag tot het bekomen van het statuut van 

balanceringsverantwoordelijke en iedere 

toegangsaanvraag ingediend vóór de 

inwerkingtreding van deze gedragscode 

overeenkomstig de artikelen 148 tot 153, 217 

tot 218 en 189 tot 190 van het koninklijk besluit 

van 22 april 2019 houdende een technisch 

reglement voor het beheer van het 

transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe, wordt behandeld overeenkomstig de 

voornoemde procedures van dit koninklijk 

besluit, met dien verstande dat de bepalingen 

inzake flexibele toegang van artikel 61 van de 

gedragscode van toepassing zijn. Dit 

onverminderd de andere overgangsbepalingen 

van deze titel.” 

« Art. 244. Toute demande de raccordement, 

toute demande pour l’obtention du statut de 

responsable d’équilibre, et toute demande 

d’accès introduite avant l’entrée en vigueur du 

présent code de bonne conduite conformément 

aux articles 148 à 153, 217 à 218 et 189 à 190 de 

l’arrêté royal du 22 avril 2019 établissant un 

règlement technique pour la gestion du réseau 

de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, 

est traitée conformément aux procédures 

susmentionnées de cet arrêté royal, sous 

réserve que les dispositions relatives à l'accès 

flexible de l'article 61 du code de bonne 

conduite sont d’application. Ceci sans préjudice 

des autres dispositions transitoires du présent 

titre. » 
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vigueur 

Art. 3. Deze beslissing treedt in werking op de 

dag van bekendmaking ervan op de website van 

de CREG, www.creg.be. 

Art. 3. La présente décision entre en vigueur le 

jour de sa publication sur le site Web de la CREG, 

www.creg.be. 

De bepalingen van deze beslissing zijn van 

toepassing op lopende procedures. 

Les dispositions de la présente décision 

s'appliquent aux procédures en cours. 
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